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Heinrichstraße 22a; Tel.: 06 61 / 97 43 - 0
36037 Fulda

Tiefbautechnisches Büro Köhl GmbH

FULDA,  21. Dezember 2023

Abwasseranlagen der Gemeinde Nordheim v.d. Rhön
Entwurf zur Erschließung des Neubaugebietes "WA Kalkofen"

im Kernort Nordheim v.d. Rhön

Längsschnitt
Schmutzwasserkanal

22/024

0,97 x 0,42

12.2023 Fehr

Chikh

1:1.000/100 3

12.2023

3AP-03-HP-Kalkofen

Geländelinie

Staulinie

geplanter Kanal

bestehender Kanal
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